
ESTUDIOS  
RELACIONADOS CON LA NORMA  

NCh409

Superintendencia de Servicios Sanitarios

Christian Lillo Sarmiento





Norma Chilena NCh409/2005

Parte 1 - Requisitos



ANTECEDENTES NCH409

Esta norma regula la calidad del agua potable en la red de distribución que reciben los usuarios 
dentro del territorio operacional, en donde la SISS actúa como organismo fiscalizador. 

Esta norma se baso en las Guías para la Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de 1995 y su actualización del 2004. 

Desde la publicación de la NCh 409 Parte 1, se han publicado nuevas ediciones para las Guías 
para la Calidad de Agua Potable tanto para la versión en español (4ta edición 2018) como para 
la versión en inglés (4ta edición 2017). Por otro lado, la Unión Europea, aprobó su nueva 
Directiva de Agua Potable en diciembre 2020, reduciendo algunos límites e incorporando 
nuevos parámetros.



ANTECEDENTES NCH409

Los resultados de la encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por esta 
Superintendencia en los últimos años, muestran la importancia que la calidad 
del agua potable tiene para la ciudadanía, al ser un recurso utilizado en las 
actividades diarias. 

Por otro lado, la norma de agua potable está ligado a los compromisos
internacionales asumidos como país del objetivo 6 Agua Limpia y Saneamiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Línea de Trabajo

En consideración a que la norma vigente ya tiene más de 17 años, esta 
Superintendencia considera pertinente el recopilar información y hacer una 
comparación de normativas internacionales, así como recoger la opinión al 
interior de nuestro país.

Con la información recopilada se deberá evaluar en conjunto con el Ministerio 
de Salud, la pertinencia de proceder a su actualización.  



ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA 
NCH409 – INGESA 2014



ESTUDIO: ANÁLISIS DE PARÁMETROS NO INCLUIDOS EN LAS NORMAS DE 
CALIDAD DE AGUA POTABLE - 2014

Estudio referido principalmente a la dureza en Chile, entre la Región de Arica y Parinacota por 
el norte hasta la región metropolitana.  Se plantean los problemas que son fácilmente 
perceptibles por la ciudadanía, como son la formación de incrustaciones en los hervidores y en 
calefont . Se señala que No hay estudios que relacionen la dureza en el agua con enfermedades 
a las personas. 

El estudio propone que la tecnología más económica de remoción de dureza es la
precipitación con cal, similar al tratamiento físico químico convencional pero incluyendo
dosificación de cal, manejo de grandes cantidades de lechada de carbonato de calcio y la
recarbonatación del agua para restituir el pH y eliminar el hidróxido de calcio remanente



ESTUDIO: ANÁLISIS DE PARÁMETROS NO INCLUIDOS EN LAS NORMAS DE 
CALIDAD DE AGUA POTABLE - 2014

Se recomienda para la inclusión de otros parámetros en la NCh409, Considerar
el estudio realizado por la Universidad de Chile en el 2001, el cual concluye que
los únicos parámetros que ameritan su inclusión en la normativa nacional del
agua potable son el Aluminio y el Boro, con límites de 0,2 y 5,0 mg/l,
respectivamente, en consideración a la existencia de fuentes naturales o
antrópicas e información hidrológica.



ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA 
NCH409 – ELIZABETH ECHEVERRIA –

ARTURO GIGOVICH -2021



ESTUDIO: Estudio de la NCh409/1: Agua potable requisitos, estándares
internacionales similes, cuantificación de parámetros nuevos o 
modificados, y factibilidad de remoción en PTAP existentes”

Objetivo: evaluar la necesidad de introducir cambios en la normativa nacional, considerando  

nuevos estándares o valores en base a las nuevas “Guías para la Calidad del Agua Potable de la 

OMS” y tomando en consideración los efectos que han ocurrido en la calidad del agua cruda de 

las fuentes, producto de la crisis hídrica que viene afectando a nuestro país desde hace varios 

años.

Se realiza un análisis comparativo entre la norma chilena, guías de la OMS, regulaciones de la

Directiva Europea, directrices de las EPA, Reglamento de aguas para consumo humano del

MINSAL y normativas de otros países, además de una detallada revisión para los últimos 5

años de los protocolos SISS PR18 y PR14.



ESTUDIO: Estudio de la NCh409/1: Agua potable requisitos, estándares
internacionales similes, cuantificación de parámetros nuevos o 
modificados, y factibilidad de remoción en PTAP existentes”

Objetivo: evaluar la necesidad de introducir cambios en la normativa nacional, considerando  

nuevos estándares o valores en base a las nuevas “Guías para la Calidad del Agua Potable de la 

OMS” y tomando en consideración los efectos que han ocurrido en la calidad del agua cruda de 

las fuentes, producto de la crisis hídrica que viene afectando a nuestro país desde hace varios 

años.

Se realiza un análisis comparativo entre la norma chilena, guías de la OMS, regulaciones de la

Directiva Europea, directrices de las EPA, Reglamento de aguas para consumo humano del

MINSAL y normativas de otros países, además de una detallada revisión para los últimos 5

años de los protocolos SISS PR18 y PR14.





Parámetros con límites más restrictivos en la normativa internacional



Paramétros a ser analizados

Cadmio: Se define no sugerir cambio para el límite máximo normado para Cadmio y mantener el 

valor de 0,01 mg/l de la actual NCh 409/1. Lo anterior debido a que los valores detectados en las 

aguas crudas de fuentes corresponden al rango informado como presente en forma natural en 

las aguas superficiales y subterráneas del país, según la red de monitoreo de la DGA, sumado a 

que gran parte de los valores especialmente los atribuibles a sondajes, podrían deberse al límite 

de detección del método analítico y no corresponder a contaminación por Cadmio en las fuentes

de agua potable



Paramétros a ser analizados

Plomo: Es recomendable continuar en este estudio con la posible 

reducción del límite máximo actualmente normado para Plomo. Lo 

anterior debido a que en los últimos 5 años este contaminante no sólo 

aparece en las fuentes de abastecimiento, sino que también aparece en 

el agua potable suministrada por las empresas sanitarias en varios 

servicios del país. 



Paramétros a ser analizados

Turbiedad: Siendo la turbiedad un parámetro tan importante para la aceptabilidad por parte de 

los clientes y también para mantener la calidad bacteriológica del agua potable, se hace 

recomendable modificar los actuales requisitos de la norma NCh 409/1 vigente.

Se sugiere modificar dejando la propuesta de MINSAL, con un valor 10 UNT que no

exceda ninguna muestra. Es claro que nuevamente Chile no podría acoger los valores guía de la 

OMS que señala turbiedad ≤ 1 UNT en todo momento, pero esta menor flexibilidad sería un 

primer paso para mejorar y al menos alcanzar en todos los servicios el valor ≤ 2 UNT como 

promedio mensual, que el país se estableció como meta en el año 2005.



Parámetros normados internacionalmente, no normados en Chile



Paramétros a ser analizados

Las guías de la OMS indican que los valores de referencia recomendados para estos 

parámetros, corresponden a las concentraciones de los componentes que no ocasionan riesgo 

para la salud superior al tolerable, cuando se consume durante toda la vida y que en particular 

para algunos contaminantes químicos, se establecen de manera de proteger subgrupos 

vulnerables de la población.

Sin embargo, es clara en señalar que los organismos reguladores deben tener en cuenta las

circunstancias locales de cada país, para establecer normas de calidad del agua.



Paramétros a ser analizados

Aluminio: A partir del análisis realizado, se define no recomendar que se 

incluya el parámetro Aluminio en la norma chilena NCh 409/1.

Lo anterior debido a que la propia OMS no establece un valor guía 

definitivo, sino que sólo una sugerencia, dado que no hay antecedentes 

concluyentes sobre su efecto en la salud. Además la propuesta de 

nuevo DS-735 “Reglamento de los servicios de aguas destinadas al 

consumo humano” del MINSAL, tampoco lo considera.



Paramétros a ser analizados

Boro: A partir del análisis realizado, se define no recomendar que se incluya el 

parámetro Boro en la norma chilena NCh 409/1.

Lo anterior debido fundamentalmente a que la propuesta de nuevo DS-735 

“Reglamento de los servicios de aguas destinadas al consumo humano” del MINSAL, 

no lo incluye. Decisión que esta sustentada en el estudio ya realizado por el Ministerio 

de Salud de Chile en el año 2010, sumado al alto impacto tarifario que normar este 

parámetro tendría en varias ciudades del extremo norte de nuestro país.



Paramétros a ser analizados

Dureza: A partir del análisis realizado, se define que es recomendable seguir en este estudio, 

con la posible incorporación del parámetro Dureza total a la norma chilena de requisitos para el 

agua potable. Ello a pesar que la propuesta de nuevo DS-735 “Reglamento de los servicios de 

aguas destinadas al consumo humano” del MINSAL, no lo considera.

Este parámetro es causa de reclamos de clientes en varios servicios del país, especialmente

en el norte, centro norte y algunas comunas de la RM, donde las concentraciones presentes

superan con creces a la recomendada por la OMS y a la regulada internacionalmente. Según

resultados de la consulta realizada en este estudio, el índice de reclamos por esta causa puede

llegar al 80% (estadística de las concesionarias de la I y III región).



Paramétros a ser analizados

Microsistina: A partir del análisis realizado, se recomienda tener en cuenta el valor guía 

provisional que ha definido la OMS para Microcistina. Aún cuando no aplique su 

incorporación como nuevo parámetro a normar, dado que esta circunscrito a un tipo 

particular de fuente de abastecimiento superficial, a factores estacionales y a un tipo 

especial de algas verde azules que lo pueden llegar a producir, sus efectos de 

toxicidad son graves.

La propuesta es que sea tratado de una forma similar a los parámetros radiactivos que 

figuran en la actual norma NCh 409/1, de tal forma de considerar su monitoreo y 

aplicación de límite Máximo.



FUTUROS PASOS



Coordinación con el MINSAL para analizar pertinencia 
de actualizar la NCh409

Analizar por parte de la SISS, el contratar un estudio 
que determine los costos asociados a los sistemas 
que se verían afectados con los límites y parámetros 
propuestos.
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